
六安市金安区住宅老旧电梯更新项目
采购需求

1、技术及功能要求

	序号
	技术及功能要求
	技术及功能说明

	一、基本技术要求

	1
	电源
	动力电源：交流，三相，380V(±7％)，50Hz 

照明电源：交流，单相，220V(±7％)，50Hz

	2
	工作环境湿度
	0～85％RH

	3
	主机（曳引机）
	永磁同步无齿轮曳引机 

	4
	机房位置
	井道顶部（一台为无机房电梯）

	5
	控制系统（控制柜）
	32 位全电脑全微机控制或电脑模块化控制，控制系统（调速装置+控制装置）

	6
	联机方式
	根据图纸相邻电梯需要并联

	7
	门机系统
	变频变压调速 

	8
	开门方式
	自动中分门

	9
	门保护
	门光幕保护

	10
	平层精确度
	平层精度:±5mm

	11
	厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯启动

瞬间的间隔时间
	满足规范要求

	12
	安全部件
	曳引机、控制柜、门机（门锁）、限速器、轿厢意外移动保护装置、安全钳、缓冲器、安全电路、上行超速保护装置、电梯门旁路保护装置。

	13
	电梯震动噪音值
	电梯震动噪音值符合现行电梯安全技术规范要求

	14
	门运行效率
	满足规范要求

	15
	厅外召唤及显示
	表贴式配有标准上下指示器及楼层指示器、停站按钮；断码显示方向及位置指示器

	16
	轿厢操作盘、讯号装

置
	轿箱内配有标准方向指示器、楼层显示器。控制按钮、紧急报警按钮、对讲通讯按钮等，一体化操纵箱，轿内指示器为装入操纵箱上方，采用液晶显示器显示电梯位置和运行方向，配置不小于5.7英寸液晶显示屏。

	17
	轿厢内通风、照明
	配有 LED 光源，具有隐藏式通风。

	18
	轿厢及开门尺寸
	满足现有土建尺寸及国标要求，提供最大轿厢及开门尺寸

	19
	无障碍
	无障碍电梯配置：盲文按钮、半嵌入式残疾人操纵盘、语音报站、后壁扶手、后壁中间镜面不锈钢。

	二、基本功能要求

	序号
	功能名称

	1
	全集选控制运行功能

	2
	超载保护功能

	3
	超载报警功能

	4
	超速电气保护功能

	5
	超速机械保护功能

	6
	门过载保护功能

	7
	开关门时间超常保护功能

	8
	开门异常自动选层功能

	9
	电动机空转保护功能

	10
	电动机过载保护功能

	11
	泊梯功能：1层

	12
	对讲机通讯功能

	13
	警铃报警功能

	14
	故障低速自救运行功能

	15
	同步电机磁极码静态测试功能

	16
	停车在非门区报警功能

	17
	位置异常自动校正功能

	18
	停电应急照明功能

	19
	轿顶检修操作功能

	20
	轿内慢速运行功能

	21
	无呼自返基站功能

	22
	满载直驶运行功能

	23
	无效内指令自动消除功能

	24
	反向内指令自动消除功能

	25
	开门时间自动调整功能

	26
	开门时间自动控制功能

	27
	运行次数显示功能

	28
	轿内照明自动控制功能

	29
	高效运行控制功能

	30
	轿内通风自动控制功能

	31
	故障自动检测功能

	32
	故障自动存储功能

	33
	待机定期自检功能

	34
	层高自测定功能

	35
	起动补偿功能

	36
	底坑对讲机通讯功能

	37
	微动平层功能

	38
	门停止运行功能

	39
	抱闸动作的双安全监测功能

	40
	抗电磁干扰功能

	41
	五方通话功能（无线）

	42
	轿内误指令取消功能

	43
	防电瓶车进入功能

	44
	带乘梯刷卡功能

	45
	断电自动平层功能

	三、电梯装潢要求

	序号
	部位
	装潢要求

	1
	轿厢顶
	LED节能照明

	2
	轿厢净高
	不小于2300mm（根据井道顶层高度，在满足规范要求下调整轿厢高度）

	3
	轿厢壁
	304抗指纹发纹不锈钢

	4
	地板
	耐磨PVC地板

	5
	轿门
	304抗指纹发纹不锈钢（需与对应轿厢配色一致）

	6
	厅门
	304抗指纹发纹不锈钢（需与对应轿厢配色一致）

	7
	小门套
	304抗指纹发纹不锈钢（需与对应轿厢配色一致）

	8
	地坎
	铝合金

	9
	整梯效果
	满足上述基础要求上自行设计，报价需提供轿厢整体效果图，并作为最终选择依据之一。

	10
	监控接口
	轿厢内预留监控接口


2、采购清单

	序号
	货物名称
	小区及楼号
	层站
	提升高度
（m)
	台数
	井道尺寸
	地坑深度
	顶层高度
	备注

	1
	电梯1
	徽商小区1号楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	2
	电梯2
	徽商小区1号楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	3
	电梯3
	徽商小区1号楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	4
	电梯4
	梅山中路状元楼小区1#
	19
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	5
	电梯5
	梅山中路状元楼小区2#
	19
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	6
	电梯6
	六安市金安区东市街道五里墩社区居民委员会2号楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	7
	电梯7
	六安市金安区东市街道五里墩社区居民委员会2号楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	8
	电梯8
	六安市金安区东市街道五里墩社区居民委员会2号楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	9
	电梯9
	梅山北路百川学府1#1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	10
	电梯10
	梅山北路百川学府1#2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	11
	电梯11
	皖东安置小区1号楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	12
	电梯12
	皖东安置小区1号楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	13
	电梯13
	皖东安置小区1号楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	14
	电梯14
	皖东安置小区1号楼4单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	15
	电梯15
	皖东安置小区1号楼5单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	16
	电梯16
	皖东安置小区1号楼6单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	17
	电梯17
	皖东安置小区1号楼7单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	18
	电梯18
	皖东安置小区1号楼8单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	19
	电梯19
	永安花苑2期8号楼5单元
	10
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	20
	电梯20
	永安花苑2期8号楼6单元
	10
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	21
	电梯21
	金皖西广场商务公寓1号电梯（西）
	15
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	22
	电梯22
	金皖西广场商务公寓2号电梯（东）
	15
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	23
	电梯23
	市人民医院家属区1#住宅楼东单元
	12
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	24
	电梯24
	市人民医院家属区1#住宅楼西单元
	12
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	25
	电梯25
	阳光水岸小区2#楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	26
	电梯26
	阳光水岸小区3#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	27
	电梯27
	阳光水岸小区6#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	28
	电梯28
	阳光水岸小区5#楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	29
	电梯29
	锦绣花园1号楼（该楼仅有1台）
	6
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	30
	电梯30
	阳光水岸小区9#楼1单元
	9
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	31
	电梯31
	阳光水岸小区9#楼2单元
	9
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	32
	电梯32
	阳光水岸小区7#楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	33
	电梯33
	盛世嘉园12#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	34
	电梯34
	盛世嘉园12#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	35
	电梯35
	盛世嘉园13#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	36
	电梯36
	盛世嘉园6#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	37
	电梯37
	盛世嘉园6#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	38
	电梯38
	阳光水岸小区13#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	39
	电梯39
	阳光水岸小区13#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	40
	电梯40
	阳光水岸小区13#楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	41
	电梯41
	盛世嘉园8#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	42
	电梯42
	盛世嘉园8#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	43
	电梯43
	盛世嘉园9#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	44
	电梯44
	盛世嘉园3#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	45
	电梯45
	盛世嘉园3#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	46
	电梯46
	六州首府7号楼一单元南梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	47
	电梯47
	六州首府7号楼一单元北梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	48
	电梯48
	六州首府7号楼二单元南梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	49
	电梯49
	六州首府7号楼二单元北梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	50
	电梯50
	盛世嘉园1#楼1单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	51
	电梯51
	盛世嘉园1#楼2单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	52
	电梯52
	盛世嘉园1#楼3单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	53
	电梯53
	盛世嘉园1#楼4单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	54
	电梯54
	盛世嘉园1#楼5单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	55
	电梯55
	六州首府2号楼一单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	56
	电梯56
	六州首府2号楼一单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	57
	电梯57
	六州首府2号楼二单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	58
	电梯58
	六州首府2号楼二单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	59
	电梯59
	六州首府2号楼三单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	60
	电梯60
	六州首府2号楼三单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	61
	电梯61
	六州首府4号楼一单元东梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	62
	电梯62
	六州首府4号楼一单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	63
	电梯63
	六州首府4号楼二单元东梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	64
	电梯64
	六州首府4号楼二单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	65
	电梯65
	六州首府4号楼三单元东梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	66
	电梯66
	六州首府4号楼三单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	67
	电梯67
	六州首府6号楼一单元南梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	68
	电梯68
	六州首府6号楼一单元北梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	69
	电梯69
	六州首府6号楼二单元南梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	70
	电梯70
	六州首府6号楼二单元北梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	71
	电梯71
	六州首府9号楼一单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	72
	电梯72
	六州首府9号楼二单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	73
	电梯73
	六州首府9号楼三单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	74
	电梯74
	六州首府5号楼一单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	75
	电梯75
	六州首府5号楼一单元西梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	76
	电梯76
	六州首府5号楼二单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	77
	电梯77
	六州首府5号楼二单元西梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	78
	电梯78
	六州首府8号楼一单元
	12
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	79
	电梯79
	六州首府8号楼二单元
	12
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	80
	电梯80
	六州首府3号楼一单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	81
	电梯81
	六州首府3号楼二单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	82
	电梯82
	六州首府3号楼三单元
	11
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	83
	电梯83
	六州首府1号楼1单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	84
	电梯84
	六州首府1号楼1单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	85
	电梯85
	六州首府1号楼2单元东梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	86
	电梯86
	六州首府1号楼2单元西梯
	17
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	87
	电梯87
	六州首府1号楼3单元北梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯

	88
	电梯88
	六州首府1号楼3单元南梯
	18
	现场勘测为准
	1
	投标人现场勘测为准
	现场勘测为准
	现场勘测为准
	载重/梯速不低于原梯




